
Расчетная работа по курсу «Производство и распределение ЭЭ» 

 

Для приведенной схемы электрической сети в соответствии с вариантом: 

1. Выбрать понижающие трансформаторы на подстанциях. 

2. Составить схему замещения и рассчитать ее параметры.  

3. Рассчитать параметры установившегося режима, выполнив 1 итерацию расчета. 

Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Проверить выполнимость 1 

закона Кирхгофа в узлах. Результаты расчета нанести на схему. 

4. В соответствии с заданными графиками нагрузок рассчитать потери 

электроэнергии в сети за сутки (двумя способами), КПД передачи. 

5. Определить положения отпаек РПН в режимах максимальных и минимальных 

нагрузок. 

 

 

 

 

 

 

Выбор трансформаторов на подстанции выполняется по условию допустимой перегрузки 

40 % при ремонтном или аварийном отключении одного из трансформаторов на 

подстанции. То есть: 

                              

тогда:            
      

         
. 

Наличие РПН – обязательно. 

 

Рн2, МВт/cos н2 Рн3, МВт/cos н3 

U1 
L1-2 L2-3 



Группа ЭНЗ-280047у 

 

ФИО Рн2, МВт / 

cos н2 

Рн3, МВт / 

cos н3 

L1-2, км Сечение 1-2 L2-3, км Сечение 2-3 U1, кВ График 

нагрузки 2 

График 

нагрузки 3 

Воронин А. А. 35 / 0,91 25 / 0,9 50 АС-185 30 АС-120 115 1 4 

Диндял В. А. 38 / 0,92 20 / 0,88 55 АС-240 25 АС-120 118 2 3 

Ключка У. С. 45 / 0,89 30 / 0,91 48 АС-240 35 АС-150 119 3 2 

Корепанов А. А. 30 / 0,85 20 / 0,93 60 АС-185 40 АС-150 114 4 1 

Куценко С. А. 28 / 0,86 25 / 0,89 65 АС-185 28 АС-120 113 2 3 

Лачимов А. В. 22 / 0,87 32 / 0,88 68 АС-240 22 АС-150 112 3 2 

Мельников К. А. 26 / 0,88 30 / 0,85 58 АС-240 33 АС-120 117 4 1 

Москвин А. В. 30 / 0,89 25 / 0,91 55 АС-185 38 АС-150 116 1 4 

Озорнин Д. В. 35 / 0,9 22 / 0,89 45 АС-185 31 АС-120 115 3 1 

Подобед Н. Д. 42 / 0,91 18 / 0,89 60 АС-240 26 АС-150 117 4 2 

Савельков А. Е. 45 / 0,92 15 / 0,88 62 АС-240 36 АС-120 119 1 3 

Серов Е. А. 38 / 0,93 24 / 0,87 58 АС-185 41 АС-150 121 2 4 

Стифонов А. В. 36 / 0,9 16 / 0,89 59 АС-185 29 АС-120 112 4 3 

Тарасов Т. В. 25 / 0,89 35 / 0,91 55 АС-240 34 АС-150 113 1 2 

Татаринов А. Э. 36 / 0,88 20 / 0,92 53 АС-240 44 АС-120 114 2 1 

Тимохин К. И. 30 / 0,85 15 / 0,9 52 АС-185 45 АС-150 111 3 4 

Хандов А. Н. 37 / 0,86 12 / 0,89 50 АС-185 30 АС-120 113 4 1 

Холмогоров А. А. 41 / 0,87 14 / 0,9 45 АС-240 25 АС-150 120 3 2 

Чезганов А. С. 40 / 0,88 18 / 0,9 48 АС-240 40 АС-120 115 1 3 

Чепурной Р. В. 20 / 0,9 35 / 0,87 52 АС-185 35 АС-150 116 2 4 

Чукин П. О. 50 / 0,92 20 / 0,88 50 АС-240 38 АС-120 118 3 1 

          

          



ЭНЗ – 280048у 

 

ФИО Рн2, МВт / 

cos н2 

Рн3, МВт / 

cos н3 

L1-2, км Сечение 1-2 L2-3, км Сечение 2-3 U1, кВ График 

нагрузки 2 

График 

нагрузки 3 

Бугрова О. В. 37 / 0,91 25 / 0,9 50 АС-185 25 АС-120 121 4 1 

Галиуллина Я. Р. 39 / 0,92 20 / 0,88 55 АС-240 30 АС-120 118 3 1 

Гордиевских Д. С. 47 / 0,89 30 / 0,91 48 АС-240 38 АС-150 119 2 4 

Горохов С. В. 33 / 0,85 22 / 0,93 60 АС-185 42 АС-150 120 1 4 

Градобоев М. А. 29 / 0,86 23 / 0,89 65 АС-185 28 АС-120 117 4 2 

Коптелов А. Е. 25 / 0,87 30 / 0,88 68 АС-240 25 АС-150 116 3 2 

Кошелев И. В. 29 / 0,88 31 / 0,85 58 АС-240 35 АС-120 115 2 3 

Кузнецов А. И. 32 / 0,89 24 / 0,91 55 АС-185 38 АС-150 114 1 3 

Медведевских В. Е. 37 / 0,9 21 / 0,89 45 АС-185 40 АС-120 112 4 3 

Постников В. А. 44 / 0,91 17 / 0,89 63 АС-240 22 АС-150 113 3 4 

Ржанов Г. А. 45 / 0,92 14 / 0,88 60 АС-240 36 АС-120 121 2 1 

Самсонов М. В. 39 / 0,93 23 / 0,87 50 АС-185 45 АС-150 121 1 2 

Сесёкин Г. А. 36 / 0,9 15 / 0,89 56 АС-185 29 АС-120 119 4 1 

Скардин А. А. 27 / 0,89 34 / 0,91 55 АС-240 34 АС-150 120 3 1 

Скоринов В. А. 38 / 0,88 21 / 0,92 47 АС-240 46 АС-120 117 2 4 

Смышляев С. О. 33 / 0,85 14 / 0,9 50 АС-185 45 АС-150 116 1 4 

Софронов Н. В. 39 / 0,86 11 / 0,89 54 АС-185 30 АС-120 115 4 2 

Стародубцев Н. В. 43 / 0,87 13 / 0,9 44 АС-240 25 АС-150 114 3 2 

Трушников Ал. С. 40 / 0,88 17 / 0,9 52 АС-240 40 АС-120 118 2 3 

Трушников Ан. С. 21 / 0,9 34 / 0,87 48 АС-185 35 АС-150 113 1 3 

          

 

 



График 1 

Интервал, ч 0 - 4 4 - 7 7 - 13 13 - 17 17 - 20 20 - 24 

Р, о.е. 0,3 0,5 0,7 1 0,8 0,6 

 

 

 

График 2 

Интервал, ч 0 - 4 4 - 7 7 - 13 13 - 17 17 - 20 20 - 24 

Р, о.е. 0,4 0,65 0,9 1 0,8 0,5 

 

 

 

График 3 

Интервал, ч 0 - 4 4 - 7 7 - 13 13 - 17 17 - 20 20 - 24 

Р, о.е. 0,3 0,4 0,8 1 0,9 0,4 

 

 

График 4 

Интервал, ч 0 - 4 4 - 7 7 - 13 13 - 17 17 - 20 20 - 24 

Р, о.е. 0,2 0,55 0,75 1 0,6 0,45 

 

 

 


